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¢, Quién y como se elabora una norma?

Organismos mundiales:

il | International } 5N
| 57 0 ] | Organization for IEC @
=

N Standardization

Organismos europeos:

= [l e

Organismo nacional:

técnifuego ‘Cepreve"
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¢, Quién y como se elabora una norma?

NormalizacionEspanola

La Asociacion Espafiola de Normalizacion, UNE, es el
unico Organismo de Normalizacidon en Espana, y
como tal ha sido designado por el MINCOTUR ante |la

Comision Europea.

técnifuego ‘Cepre"e“
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¢ Quién y como se elabora una norma?

EVALUACION DE PROPUESTAS

Cada propuesta se evalGa por los senvicios
técnicos de UNE y se consulta a todas las
Partes intéresadas

TOMA EN CONSIDERACION
X PRy T nReran En o éegano thonico 20eCUAC0 50
NormalizacionEspanola PROPUESTAS comienza ¢ desaolls de i propuesta
Puede realzar sugerencias : para convertirls én documento
¥ propuestas sobre Las que PO,
desarvollar actividades de - -
normalzacion :

B grupo de expertos
redacta ef proyecto de
NONMA atendiendo a los
Intereses de todas ks partes
interesadas representadas,

PUBLICACION

-
Tras 1a aprobacidn definitiva se publca Jorrnnnnnns >
12 00MMa y se pone a dsposicdn del
piblico general
INFORMACION PUBLICA
Una vez conchiida b redaccion
del documento, este se somete a
nformacdtn pablics con anundo en
 BOE y posibiidad de consultar
y emitir comentarios en
AR WWW.SIP.UNe.0rg
APROBACION DEFINITIVA

El proyecto es sometido a la

aprobackén formal del drgano

tinico responsable de su

elaboraciin y posterionmente

ratificado por ks Organos de
Gobierno de UNE

REVISION DE COMENTARIOS
RECIBIDOS ¥ ELABORACION
DE DOCUMENTO DEFINITIVO

Todos los comentanos recitudos son

3 considerados por el 6rgano tecnio responsabile
Terrasenaasaserens | yse prepara & documento definitivo
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¢ Quién y como se elabora una norma?
CTN-23 Seguridad contra incendios
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e
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TECNIFUEGO AESPI

REGLAMENTO INSTALACIONES

A P de de P contra
Alcala, 119 - 4% izda, 28009 Madrid

Resena historica

RD 1942/1993
TECNIFUEGO ~ _AESPI Pégina - 42
3* edicién
.
Tabla I (Cont)
CADA
Equipo o sistema
TRES MESES SEIS MESES
Hidrantes. Pt la ibilidad a su ia tuerca de
entorno y la 6n en los i o rellenar
hidrantes enterrados. la cadmara de acedte del
Inspeccion visual comprobando | mismo.
la estaquidad del conjunto, Abrir y cerrar el hidrante,
Quitar |as tapas de las salidas, |comprobando el
engrasar las roscas y comp
ol estado de las juntas de los de la vavula principal y
racores, del sistema de drenaje.
Columnas secas. Comprobacién de la

accesibilidad de la
entrada de la calle y
tomas de piso.
Comprobacion de la
sedalizacion,
Comprobacion de las
1apas y correcto
funcionamiento de sus
cierres (engrase sies
necesario).

Comprobar que las kaves
de las conexiones
slamesas estan
cerradas.

Comprobar que las llaves
de seccionamiento estan
abiertas,

Comprobar que todas las
tapas de racores estdn
bien colocadas y

|ajustadas.

RD 1942/1993
TECNIFUEGO AESPI Pagina - 47
3 edicion
Tabia Il (Cont)
Equipo o sistema CADA
ANO CINCO ANOS
Bocas de D dela g La debe ser
incendios ensayo de ésta en lugar sometida a una presién de
equipadas (BIE), | adecuado. prueba de 15 kglcm”.
Comprobacion del correcto

funcionamiento de la boguilla en
sus distintas posiciones y del
sistema de cierre.
Comprobacion de la
estanquidad de los racores y
mangueras y estado de las
juntas,

Comprobacion de la indicacion
del manémetro con otro de
referencia (patron) acoplado en
el racor de conexién de la
manguera.

Sistemas fijos de
extincion:
Rociadores de
agua

Agua pulverizada.
Polvo.

Espuma.
Anhidrido

Comprobacién integral, de
acuerdo con 1as instrucciones
del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
Verificacion de los
componentes del sistema,
especiaimente los dispositivos
de disparo y alarma

P 4

de la carga de
agente extintor y del indicador
de la misma (medida alternativa
del peso o presion).
Comprobacion del estado del
agente extintor.

Prueba de la instalacién en las
condiciones de su recepcion.

técnifuego

cepreven
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ﬁcﬂ.mmo“ aespi ACTA DE REVISION DE CONSERVACION DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Inspeccion Técnica para Mantenimiento

Pagina 1de 5
17 Edicion - 4/4/02

- INTRODUCCION:

5 OBJETO
~ . ys - El objeto de este documento es el de facilitar el cumplimiento de legislacion vigente (RD 1942/1993
R de 5 de noviembre y OM de 16 de abril de 1998: Reglamento de Instalaciones de proteccion contra
eS e n a h I S t O r I C a incendics). Cada ficha ayudara a valorar el estado de la instalacion znalizando su consenvacion y
cormacto funcionamiento.
5 Las operaciones responden a minimas obligatorios, complementadas con otras cuyo objetivo es la
mejora de la sequridad.

§ Para componentes o equipos especiales no contemplados en las fichas, se sequiran las pautas de
inspeccion dadas por el fabricante del equipo o components.

S E R I E D E F I C HAS P U B L I CA DAS 5 sf?nesgrﬁp.lffiaﬁg‘ljfn al periodo minimo para la realizacion de cada operacion (T= trimestral, 5=

§ Tenganse en cuenta los apartados de OBSERVACIONES: informacian técnica de incumplimientos o
P O R T E C N I F U E G O E N 2 002 no seguridad. Las comecciones derivadas de la inspeccion deben efectuarse con caracter inmediato
por parte del usuario/propiedad.

S ADVERTENCIA: EL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SOMETIDD A INSPECCION
PUEDE QUEDAR FUERA DE SERVICIO POR INSPECCION TECNICA/MODIFICACIONES.
ELINSPECTOR DEBERANOTIFICAR ESTEHECHO MEDIANTE AVISO FEHACIENTE AL RESPONSAELE
DE SEGURIDAD DEL USUARIO ([COMUNICACION SEGUN MODELO ADJUNTO), QUIEN DEBERA
NOTIFICARLO A LA COMPARNIA ASEGURADORA Y TOMAR LAS DISPOSICIONES OPORTUNAS.

G e n e ral i d ad eS 25 ha notificado por el Inspector a la Propiedad? a5l aNO
. ., ;5a ha naotificado por la Propiedad a la Compania Asequradora? o 51 o NO o N/A
Sistemas de deteccion y alarma
. . § Elresultado de la inspeccion indicada se encuentra en las hojas adjuntas comespondientes.
Ab aSte CI m Ie nto d e ag u a El Inspector debe revisar cada punto y cumplimentar todas las cuestiones del presente informe en cada

. operacion de mantenimiento y revisara con |a Propiedad todos los resultados de su inspeccion,
H Id rantes firmando cada una de las hojas e informando a la Propiedad de las recomendaciones de acciones
COMeCtoras.

R ed d e B I E Todas las respuestas "NO™ deben ser explicadas en detalle en los apartados de observaciones.

La propiedad o su representante designado firmara todas las hojas del informe en senal de

Sistemas de rociadores cenosments e s cortendo.
Sistemas de espuma
Sistemas de gases
Extintores

Fecha de la inspeccion: Fecha limite proxima inspeccion:

©O~NOUAWNER

Firma del inspector Firma de la Propiedad

o5 sanvickos realizados por quienes firmen |as hojas editadas por |8 Asoclacion. La presancla oe la manca o2 la ASDCIBCion es una
Inmicackon del origen ded modelo del presente informe.

A -
NOTA: TECNIFUEGOD-AESPI 85 una asociacion sin animo de lucro. TECHIFUEGD-AE SPI no garantiza, cartifica, firma o apruaeba ninguno o t ;C n I fu ego cepreven
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TECNIFUEGD “ apsp ACTA DE REVISION DE CONSERVACION DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Inspeccion Tecnica para Mantenimiento

Pagina 2de 5
17 Edicion - 4/4/02

1. DATOS DE LA PROPIEDAD DE LA INSTALACION:

5 Nombre da la Propiedad:

Direccion:

Ciudad:

Telefono: - Fax: Correg-a:
Representante Responsable:

- Nombre y apediidos:

- Cargo:

Representante Responsable ante 13 inspeccion:

- Nombre y apedlidos:

- Cargo:

LR N

w

2. INFORME DE INSPECCION:

§ Autorizacion de empresa mantenedora:
- n® de certificado:
- instalaciones para las que esta autorizada (enumerar):

- fecha de caducidad de la autorizacion:

$ Inspector:
- Nombre y apellidos:
- Empresa (nombre y NIF):

Este informe contiene la informacion resultante de la inspeccion de las instalaciones siguientes:

Localizacion de |a instalacion:
§ Direccion:
§ Ciudad:

Fecha de instalacion:

Fecha de la ultima inspeccion:

DATOS GEMERALES CORRECTO

Sl WA [ NO

La instalacion, ;se ha realizado por una empresa autorizada?
N de autorizacion: ............

;5e dispone de certificado de cumplimients dal RIPCI?
N de certificado: ..............

;5@ ha entragado por parte del instalador la documentacion de la instalacion?

;5@ han entregado instrucciones de mantenimiento de los equipos por parte del
instalador?

¢Estan a disposicion de la empresa mantenedora?

Fecha de la inspeccion:
Firma dal inspector Firma de la Propiedad

Resena historica

TECNIFUEGO ﬁ aespy ACTA DE REVISION DE CONSERVACION DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Inspeccion Tecnica para Mantenimiento

Pagina 3 de 5
17 Edicion - 4/4/02

DATOS GENERALES CORRECTO
Sl [ WA | NO

¢ Existe proyecto firmado por técnico competenta?

Los equipos instalados, jcumplen las especificaciones del proyecto?

¢ Esta claramente identificada en la documentacion la situacion de cada uno de
los equipos?

Si se han realizado modificaciones o ampliaciones, ;se han llevado a cabo de
acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?

Sera responsabilidad del usuario/propiedad las modificaciones que se hayan realizado en la instalacion
sin la certificacion oportuna de una empresa instaladora autorizada.

+ Empresa responsable del ltimo mantenimiento:
5 Nombre:
5 N? de autorizacion:

3. INSTALACIONES Y EQUIPOS SOMETIDOS A INSPECCION (marcar sequn proceda):

o- 1. Sistemas de deteccion y alarma de incendios
o- 2. Abastecimiento de agua
o - 2.1, Reserva de agua
o - 2.2, Sala de bombas, tuberias y valvulas
o - 2.3. Equipos de bombeo
= - 3. Red general: hidrantes y valvulas
o- 4. Red de bocas de incendio equipadas
o- 4.7, BIE-45
o- 4.2 BIE-25
o- 5. Sistemas de rociadores
o - 5.1. Automaticos
o - 5.2, Diluvie
o- 6. Sistemas de espuma
o - 6.1, Tangue espumogenc atmosferico con proporcionador venturi
o - 6.2, Tangue espumogeno atmosferico con bomba dosificadora
o - 6.3. Tangue espumogenc atmosferico con proporcionador volumetrico
o - 6.4, Tanque de membrana
o - 6.5. Camara de espuma
o- 7. Sistemas de gases
o- 8. Extintores

NOTA: Futuras publicaciones.

En tanto no se recojan en la reglamentacion, Tecnifuego-Aespi esta elaborando unas recomendaciones de
mantenimiento con sus respectivas fichas de inspeccion. Entre ellas se preven las siguientes: sistemas de
evacuacion de humos y calor, sistemas de deteccion de gases y elementos de proteccion pasiva y
evacuacion (morteros, placas, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, senalizacion)

Fecha de la inspeccion:
Firma del inspector Firma de la Propiedad

técnifuego

cepreven
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TECHIFUEGD a apsp ACTA DE REVISION DE CONSERVACION DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Inspeccion Tecnica para Mantenimiento

1.SISTEMAS DE DETECCION ¥ ALARMA DE INCENDIOS

Pagina 3 de 5
17 Edicion - 4/4/02

TECNIFUEGD “ apspy ACTA DE REVISION DE CONSERVACION DE

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Inspeccion Tecnica para Mantenimiento

5.5ISTEMAS DE ROCIADORES

5.1.- AUTOMATICOS Pagina 1 de 2
17 Edicion - 4/4/02

Tipo de sistema: O Homedo O Seco O De accion previa

1.3.- Detectores
PE | Concepto 51| NiA | NO
1.3.1 | T |;Estan marcados con la correspondiente marca de conformidad a
normas?

NOTIFICAR AL SERVICIO DE SEGURIDAD EL COMIENZO DE LAS PRUEBAS

1.3.2( T |25e mantiene un espacio libre, por debajo del detector y en todas las
direcciones, de como minimo 500 mm?

1.3.3 | T |;Se encuentran los detectores fuera de la influencia de corrientes de aira
debidas a la climatizacion o ventilacion?

1.3.4 | T |;Estan situados en puntos donde la temperatura ambiente no pueda
provocar falsas alarmas?

1.3.5 | T |;Existe senalizacion local de los detectores situados en espacios ocultos?

1.3.6 | T |El estado de los detectores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto
exterior), ;es cormecto?

1.3.7( T |El nomero y tipo de los detectores instalados, ;se comesponden con lo
especificado en el proyecta?

... lonicos ... Opticos ... Termicos

Tarmovelocimeatricos ... Llama

1.3.B | T [;Se han realizado pruebas scbre el 25 % de los detectores instalados?

1.3.9( T |Sectores o zonas probadas:

Observaciones:

1.4.- ciones y equipos auxiliares

Concapto S| NA | ND

1.4.2 ¢ 5on audibles en todos los puntos de la instalacion?

P
E

1.4.1 | T | ;Funciona la activacion de campanas y sirenas sequn proyecto?
T
T

1.4.3

;Existe al menos una salida de alarma general?

Fecha de la inspeccion:
Firma del inspactor Firma de la Propiedad

PE | Concepto Sl |N/A [ NO
51.1 | T |La walvula de corte de puesto de control ;esta abierta y precintada?
51.2 | T |Las valvulas auxiliares del puesto de control ;estan en posicion
comecta?
51.3 | T |:El compresor funciona adecuadamente? {en sistema de accion previa o ~ ] 7 L]
a Resena historica
514 | T |;Funciona adecuadamente el sistema de transmision de alarma por baja
presion de aire? (en sistema de accion previa o seco)
571.5 | T |La presion de aire en las tuberfas es = 2 bar (en sistemas de accion
previa o seca)
516 | T |Abrir la valvula de prueba de alarma en puesto de control ;Funciona la
alarma hidromecanica?
51.7 | T |;Se transmite |a alarma del puesto de control al panel central?
51.8 | T |:El funcionamiento y transmision de las alarmas de detectores de flujo
son adecuados?
51.9 | T |;Tedos los rociadores estan en buen estado y libres de obstaculos a la
descarga de agua?
51.10( T |;La valvula de prueba del sistema esta accesible y en buen estada?
5.1.11| T |Precintar en posicion abierta la vahula de corte
5.1.12 | A | Contrastar los manometros con manometro patron.
Abrir completamente la valvula de drenaje principal del puesto de
control,
Presion dinamica bar
Cerrar la valvula de drenaje.
Presion estatica bar
;Es igual a la de puesta en marcha?
51.13( A | Abrir la valvula del punto de prueba del sistema de rociadores.
La alarma mecanica funciona en segundos (inferior @ 3 minutos)
;Es igual a la de puesta en marcha?
5.1.14 [ A |;La alarma del puesto de control se transmite al panel central?

o S técn ifue go cepreven
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norma UNE 235801 SERIE DE NORMAS UNE 23580
espainola PUBLICADAS EN 2005

UNE 23580-9

norma
espaiola

m Seguridad contra incend e—
ridad contra incendios
¥ e e

Actas para la revisidn
.. . Actas para la revisia
proteccidn contra incend proteccién contra incendios

Generalidades

Sistemas de detecciéon y alarma
Abastecimiento de agua
Hidrantes

Red de BIE

Sistemas de rociadores
Sistemas de espuma

Sistemas de gases

Extintores

@
b4
E]
B
2
H

Inspeccion técnica para |

Parte 1: Generalidades

Fire safety. Inspection sheets for the reviz IRSLEEI{OU) I (G Y
Part I: General.

:Sfcun'ré. contre I'incendie. ..-1r.': ;Imar !a 1 OBSERVACIONES
Tincendie. Izpection wchnique dentretiar

‘Esta norms ha sido elsborada por el comité técnico AEN/CTN 23 Seguridad Conra

Incendios cuya Secretaria desempeiis TECNIFUEGO-AESPL

©oONOOTRAWDNE

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 23 Segwridad Contra
Incendios cuya Secretaria desempefia TECNIFUEGO-AESFPL

técnifuego {cepfeve“
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- Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios .

Documento normativo Trtulo
UNE 2303542003 Seguridsd contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Pars 4:
Condiciones generales. Mediciones y clasificacion.

Actas para la revision de las instalaciones y equipos de proteccidn contra incendios
UNE 23580-1:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisidn de |as instalacgiones
¥ equipos de proteccidn contra incendios. Inspeccion técnica para
mantenimiento. Parte 1: Generalidades.
UNE 23580-2:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisidn de |as instalacgiones
¥ equipos de proteccidn contra incendios. Inspeccion técnica para
mantenimienio. Parte 2: Sistemas de deteccion y alarma de incendias.

UNE 23580-3:2005 Seguridad contra incendics. Actas para la revision de |as instalaciones
¥ equipos de proteccion conira incendios. Inspeccion téenica para
mantenimiento. Parte 3: Abastecimients de agua.

UNE 23580-4:2005 Seguridad contra incendics. Actas para la revision de |as instalaciones
¥ equipos de proteccion conira incendios. Inspeccion téenica para
mantenimienio. Parte 4: Red genera hidrantes y valvulas.

UNE 23580-5:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisidn de |as instalacgiones
¥ equipos de proteccidn contra incendios. Inspeccion técnica para
mantenimiento. Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.

UNE 23580-6:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisidn de |as instalacgiones
¥ equipos de proteccidn contra incendios. Inspeccion técnica para
mantenimiento. Parte 6: Sistemas de maadores.

R e g la m e n t o d e LINE 23580-7-2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisién de las instalaciones

¥ equipos de proteccidn contra incendios. Inspeccion técnica para

instalacio nes de proteccio'n mantenimiento. Parte 7: Sistemas de espuma.

UNE 23580-8:2005 Seguridad conira incendios. Actas para la revision de |as instalaciones

contra incendios (r.n.513/2017) i pane  Semas e g

UNE 23580-9:2005 Seguridad conira incendios. Actas para la revision de |as instalaciones
¥ equipos de proteccion conira incendios. Inspeccion téenica para
mantenimientc. Parte 2: Extintores.

Mota: En caso de discrepancia entre las normas UNE-EN IS0 7010:2012 y UME 23033-1:1881,
prevalecera lo indicado en la norma UNE-EN IS0 7010:2012.

t@cnifuegqh |
s : cepreven
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- Reglamento de Instalaciones de Proteccion

Resena historica

contra Incendios . - Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios .

Cada
Equipo o sistema
Tres meses Seis meses
Sistemas para el control | Comprobar que no se han colocado ok i o | C bacidn del f
de humos y de calor. cambics en | geometria del edificio (tabiques, falms techos, | de los componentes del sistema
al exterior, despl de mobiliario, etc.) que | mediante la activacion manual de

modifiquen las condiciones de utilizacion del sistema o impidan
el descenszo completo de las barreras activas de control de
humos.

Inspeccian visual general.

los mismos.
Limpieza de los componentes y
elementos del sistema.

Tablall. Programa de mantenimiento anual v quinquenal de los sistemas de proteccion

activa confra incendios

Operacmnes a re‘.ilzar por el personal especializado del fabricante o por el personal de

la empresa manten
Cada
Equipo o sistema
Afio Cinco afios
Sistemas de d : de manickras p d
enfum:cn de la zcna de deteccion.

alarma de incendios.
Pequic F

lizacion de |a version de esoftwares de la

ceﬂtral de amerdo con| Ias remmendaumes del fabrlcanle
todas lag

yamccs parude aire, paro de Maouinas, par de ascensones,
extincién automatica, compuertas cartafuego, equipos de
extraccion de humos y otras partes del sistema de proteccidn
contra incendios.

Se deberan realizar las operaciones indicadas en la norma
UNE-EN 23007-14.

Sistemas de deteccion y
alarma de incendios.
D

Verificacion del espacio libre, debqo del detector puniual y en
todas las direcciones, como minimo 500 mm.
Verificacion del estado de los detectores (fijacion, limpieza,

comrosion, aspecto extenor).

F'Tueba individual k funuonamlenk: de indos los debadnres
de de o
Verficacion de la capaudad de alcanzar y activar el elemento
sensor del interior de |a camara del detector. Deben emplearse
métodos de verificacion que no dafien o perjudiquen el

rendimiento del detector.

La vida itil de los detectores de incendics serd |a que establezca
el fabricante de los mismos, transcurrida |a cual s procederd
a su sustiucion. En el caso de que el fabricante no establezca
una vida iil, esta se considerara de 10 afios.

Sistemas de deteccion y | Prueha defi de todos los pulsadores.
alarma de incendios.
Dispositivos para la
activacion manual de
alarma.
51

t‘cn ifu eg?L el

Tabla 2
Cada
Equipo o sistema
Afio Cinco afios
Sistemas de Comprobacion de la reserva de agua.
&aslecmemn de agua L|n'p|eza de filtros y elementos de retencidn de suciedad en la
contra on de agua. Comprobacion del estado de carga de
baterias y electralito.
Prueba, en las condici de con realizacion de
un\asde&asleumemmncadaﬁ.lemede agua yde energla
Extintores de incendio. [ Realizar las sones de kLl Realzar una prusba de nivel C
en el ecF‘rograma de Mantenimiento Anual» de la norma | (timbrado), de acuerdo a lo
UNE 23120 es‘tablecido en el anexo 11, del
En miwiles, se bara, adicional el buen | de Exipos a Presion,
extado del sistema de raslado. obado por Real Decreto
28’80.'2008 de 12 de diciembre,
A partr de |a fecha de fimkrado del
extintor (y por tres veces) se
procedera al del mismo
de acuerdo a lo establecido en el
anexo Il del Reglamento de
Equipos a Presion.
Bocas de incendios Redizarlas ] iento anuales | Realizar las operaciones de
equipadas (BIE). segin lo establecido la UNE-EN B71- g inspeccion ¥y mantenimiento
La vida util de las mangueras contra incendios serd |a que | guinguenales sobre la manguera
establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se [ segin lo  establecido la
procederd a su sustitucidn. En el caso de que ¢l fabricante no | UNE-EN 671-3.
establezca una wida i, esta se considerard de 20 afios.
Verfficar la estanguidad de los fapones. Cambio de [az juntas delos racores.
“TisEmas g coluTTa Sec. Prueba de la instalacion en las
eiones de su receptid
Sistemas fijos de extincion: Comprubacién dela respuesta del siztema a las sefiales de | Prueba de |a instalacion en las
Rociad 4t manua y condiciones de su recepeidn.
de agua. Ensmnasﬁmdemmnm@aomre@mu colTpmbar En sistemas fijos de extincion por
Agua pulverizada. que el de agua estd espuma, determinacion  del
Aqua nebulizada. ge presion y ca::alli grwsta?, ot polvo, bar aue la de expansion, nerrpo de
uma fisica. ' P . drenaje y concentracion, seg)
%\m camdaideawneeﬂnwseenmemadamodelcsmgerﬁ parledelamrmadgNE-ENﬁES
ga.gmelhese.rmmres EI sistemas fijos de emam;;:r espuma, comprobar que el gresenlafma ?ie IaL:EIalacié:.

espumogenc no se ha degrad

RIPCI

Para sich fijos de on total de agentes exiintores

Los valores obtenidos han de
dentro de los valores

revisar la idad de |a sala p en
condiciones de descarga.
Los sistemas fijos de extincion mediante rociadores automaticos

deben ser , segun o mdicado en «Programs anual
de fa UNE-EN 12845, b )

Los sistemas fijes de ercn:on medélanle rociadores automaticos
deben ser inspeccionados cada 3 afios n lo indicado en
«Programa cada J afioss de la UNEEN segﬁ

Mota: los sistemas gue incorporen compenenies a presion que
seenca.eme dent'udel ambito de aplicacion del Reglamenio de

F Presidn, aprobado medante & Real Decreto 20602008, | z70<
de 12 de diciembre, sera'\sormudosalaspmebases‘lahleudas
en dicho Fegh i ue en él se

52

permitidos por el fabricante.
Los sistemas fijos de extincion
mediante rociadores automaticos
deben ser inspecoionados cada 10
afios, segun ko ndicado en «Frograma
de 10 afoss de la UNE-EN 12845,
Loz sistemas fijos de extincion
mediante rociadores automaticos

dehnsernwnadcscada?ﬁ
en el anexo
K dela UNE-EN 12845
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El mantenimiento de los sistemas de protec
pastvos, es imprescindible para que estos o
ctdad para proteger vidas ¥ bienes. El obje
Zacion ¥, tnicamente, en el caso de instalo
proteccidn actival, el cumplimiento de la I
junic: Reglamento de Instalaciones de Prof
de esta documentactén ayudard a valorar
cion, analtzando su conservaclon y cormecic

2 GENERALIDADES

Las operaciones de mantenimiento incluida
cta de las comisiones de expertos redactora
mos obligatorios recogidos en €] RD 513/201
ciones de Proteccién Contra Incendios (m
actival, y los requistios establecidos en las

Para componentes o equipes espaciales no o
guirdn las pautas de montenimiento dadas ¢

Las siglas PE responden al periodo paralar
tral, § = semestral, A = anual, TR = trienal, €
23 anos).

Los apartados de OBSERVACIONES estan d«
de los incumplimisntos de la normattva ar
documentales, etc.

ADVERTENCIA: EL SISTEMA DE PROTECC
A PUEDE QUEDAR PAF
SERVICIO DURANTE EL DESARROLLO L

El mantenedor debe informar a la propleda
2oy finalizacion de los trabajes. Asimismo, b
de que debe comunioar a su companiade s

El mantenedor Hene que revisar cada punic
presente documento en cada operaciénde 1
ylo usuario tedes los resultados de la revisic

Se deben firmar las actas de las operacio

como por un responsable de la propledad y.
conocimiento de su confentdo.

6/ thrliusgo

3

ACTA DE MANTENIMIENTO
Las actas de mantenimienio deben contener, al

4Se ha notificado por el mantenedor a la propl
rabajos?

O 8l O NO

4Se ha nottficado a la proptedaod yio usuario
aseguradora de la realizocién de estos trabajos’

o sl O NO O NA

DATOS DE LA PROPIEDAD/U
DE LA INSTALACION

Nombre: ...

Representante y/o responsable:
Nombreyapellidos: ........................
Cango ...
Representante y/o responsable de las operacio
Nombreyapelidos: ........................
(185 5 o

6
DATOS DE LA EMPRESA RES

DE LAS REVISIONES PREVEN

Nombre: ...l CIF:. ...
DHMSCCIONT . oo
Teléfono: . ...l Correo el

Datos a cumplimentar anicamente por aquella
temas de proteccién activa

Habilitacién de empresa mantenedora segun |
N.-=de registro de habiltactén: . ...............

Resefna historica

Instalactones para las que estd habiliioda (marcar segin proceda): (Declaracton de
que estd habilitada para todos y cada uno de los productos v sistemas sobre los que

va a efectuar el mantentmtento)

Sistemas de deteceidn y de alarma de incendic
Sistemas de abastecimiento de agua contra i
Sistemas de hidrantes contraincendios
Sistema de bocas de incendio equipadas
Sisternas de columna seca

Sistemas fijos de extincién por rocladores auto
Ststermnas fijos de extincion por agua nebulizad
Ststemas de extinctdn por espuma fisica
Ststemnas fijos de extincion por polvo

Eistemas fijos de extincidn por agentes gaseos
Ststemas fijos de extincién por asrosoles conde
Ststemas para el control de humos y calor
Sisternas de senalizaclén luminiscente
Sistenas de extintores de incendio

QI I o 0o~ 3 O b 03 BT e O

Operariols) cualificadols) responsable(s) de las re
(Declaracién de que dichals personals se encuenir
los mantenimisntos)

MNombre v apallidos:

DATOS DE LA INSTALACION

Localizacién de la instalacién:

Credad: ...
Fechade puestoenmarcha: ... ...............
Fecha de la altma revisién de mantentmtento: .. .
MNombre ¥ nimero de registro industrial de la emm
mantermimiento: ...

Revisiones trimestrales realizodas por:

O PROPEDADVUSUARIO DE LA INSTALACION
O EMPRESA HARILITADA

(]
(]
ﬂ Datos genser O
T/A | :5e encuentra la inskalacion registrada ani
T/A | ;Be haentregodo por parte del usuaro/pro
documentacin de la instalacion de acuerc
esie reflejodo en el proyecio o lo empresa
T/A | :Be hon eniregado instrucdlones de manie:
del instalador?
T/A | ;Existe proyecio firmodo por iacnico compe
T/A | ;Cumplen los equipos instalados los espec
T/A | :Eskaclaramenie idenilflooda en ko docum:
de los equipas? O
T/A | 51se han realizado modificaciones o amply O
del sisiema desde Ia tlima revision realza
aceerdo a las especifloociones del proyect: ]
T/A | 51=e han realizado modificariones o ampls O
proteccion pasiva contra incendice desde O
han Dewade a cabo de acuerdo a ks espec
correspondienia? O
T/A | Paraequipos, stistemas o componeniesde p (]
trodicionales yio innovadores para los que
ise dispane de evalvacian tecnica de idone O
O

Serd responsabilidod del usuario/propiedad
en la instalacién sin la certificaclén oportunc
Empresa responsable del nlitmo mantenimie

Nombra: ... g

N#de habilitactén: .................

8 INSTALACIONES Y EQU
A MANTENIMIENTO (me

(]
O

oo

0O S2.BIEZ5
O 35.3.BIE-ALTA FRESIO

E. Sisternas de columna
7. Eistermnas de rociadores

7.1. Himedao
7.2. Seco

7.3. Preaccidn
7.4. Diluvio

oooo

8. Sisternas de agua pulw

f.1. Tanque espumdge
8.2. Tanque espumdge
8.3. Tanque espumogs
8.4. Tanque de memb:
8.5. Camara de espur

ooooo

9. Bisternas fijos do extinct
10. Sisternas de extincidn ¢
11. Sistemnas fijos de extinci
12. Sistemas fijos de extinci
13. SBistemnas fijos do extinct
14. Sistemnas para el contro
15. Sisternas de proteccidn
16. Sistemnas de sectorzach
17. Majora de la reaccidn ¢

OBSERVACIONES

La empresa responsable de o

La propiedod v su represeniante designado tienen conocimiento de la responsabili-
dad de tomar las acciones comectoras periinentes para que los instaloclones estén
en condiclones de funcionaomiento.

1. Sistemas de deteccién y alarma
2. Abastecimiento de agua

O Z.1.Resarva do ogua

O Z2.Z. Sala de bombas, tubserias y valvulas
O Z.3. Equipos de bombeo

3. Red general: hidrantes y vdlvulas

4. Extintores

5. Red de bocas de incendio equipadas

O 3.1.BE43

O 5.l.o.BIE-25 CTOMA ADICIONAL 45

brevedad posible un informes ¢
clones, mejoras ¥ delectos que

Tiempos de ejecucién

Penodicidod

L. Detecclen y de alarma
de Incendio

de ko

operarios | sistema (por
operario)

Horas

| M=ot de

horas por
sistema

‘2. Abastecimiento de ogwa
«conira incendio

3. Hidranies c ios

4. Exiintores de Incendio

5. Booos de incendio
equipadas

6. Columna seca

7. Fijos de extincion por
rociadores quiomaticos.
¥ agua pulverizada

B. Fijos de extincion por
agua nebulizada

‘5. Extinclon por espuma
Esloa

10. Fijoe de extincian
par polvo

11. Fijoe de extincian
por agentes gosecens

1Z De extinclan por
aeroeoles condensados

13. Control de humoe y calor

14. Ststemas de profeccion
estrectural

15. Bistemas de
sectorizacion

16. Mejora de ko reaccion
al fuego

OBSERVACIONES

O Enautcmdatico sin anomalias

Realtzadas las correspondientes pruebas, el ststema queds:

O (Con las anomalias indicadas en "Deficiencias” pendientes de reparacién

Vertficar que segun fobricante no existen operaciones especificas no recogidas en esta

acta de mantenimianto.

FIRMAS
Firma del operariols) cualificadols)

técnifuego
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4 EOUIPO DE CENTHALIZACIC‘)N El siguiente cuadro se ha de rellenar por cada central.
Y DE TRANSMISION DE ALARMAS (CENTRAL -
DE SENALIZACION Y CONTROL) A

plo st | WA |NO

pone de Ia efiqueta de revision por la empresa responsable
del mantenimienta en cormacto estado, vistble, lagibia?

Menen los centrales marodo CF o marca de conformidad 5.3. Curvas de las bombas
/A
Por cada central se ha de cumplimentar este formulario. e e
T/A iEsta marcada la central conforme a Lo nomea UNE EN 34-27 . .
A | 4 maroada o ente de alimeniasion coniorme o a nora Comprobacién del tarado de los presosiatos del aoclonamiento de los bombas.
IHenbBoaclonm: . . . . .. e e e e e e e e e e e e e UNE EN 5447
M . A iSe han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS
ITDEE .« & & o s 2 2 2 = = o o = & 8 & & o &8 38 & 5 8 5 4 3 8 8 &2 85 &3 838635883883 N0 DESEADAS durants s iareas de mantenimiento? Presién de amangue Presitn de parada
Modelo: . . . .. e e 8 han realizada
Ublcasis /A | componente del md.eadehnlm revision mﬂlmdﬂyeﬂcm Bomba Jockey
_______________________________________________ correciomenta documen -
Averia: Mlarmas: Stse han reallzmdo medificacionss o ampllaciones en cualquier Bamba principal
"""""""""""""""""""""" A ﬁgnerﬁﬁ:ﬁﬁfﬂ&aﬁem:mm Tevisian r;«:t.lmd\:. 482 han Bomb Tk
) L= b 4 1 = L= oa acuerdoa los especifionciones dal proyecto
cormespondiente?
TNpo de central segun UNE EN 54-13: O Principal O Subsistema /A | 52 ha comproboda en la ceniral el iuncionamiento da ks Tablas de datos para la comprobacién de los pardametros de la curva. Se debe cum-
. : g
Nimera de lozes analégicos: cen cada fuen'e : plimentar la tabla correspondienta por cada bomba y por cada fuente de agua y de

T/A | ;5= han sustituide los pilotos, fusibles y ciros element

C)CL]DCII:[DS. - Al oootonar el pulsador de prusba de led, jfuncionan todos los suministro.
IR = =~ Y T/A | indicadores eplicos de ka central incluida la pantalla, st se dispone.
de la misma?

A Enlacentral de senalimncion y control, funcionan los indicodores
luminceoe generales de ALARMAT

4Existe un Indlcador luminoso generdl de AVERIA y funclona
correciamente?

Numero de zonas convencicnales:
Descripcidn de cada zona: /A

& | dDtspone de Indiencion de s zonas, slemantos o lawe de o
instalacien que estn FUERA DE SERVICIOMDESCONEXION?

A ,,Ensteumfueniedeulmnmmsecumum EmlenusﬁCupnnd.ud B
delosbalerios: Afh.Facha de labriooctan: - Pr d Presién
T/A | ;H estodo de carga de las baterias es correcko? | —— Esifnge neto de Intenstdad
8 - Velocidad .
- ﬁh:nmu]mu::olu limplez de bornas? impulsién impulsitn moor ahsorbida (A)

=on o becnalogls secn. : (Pn-P1-Pa) {rpm)
Enla central de sefalizacion y contral:
T/ | Consumo en esiado de reposc A

Consumo en esindo de alarma: A

TA | Seindicasplicay 1 iallo da de red?
T/A | iSeindiog opilon y acisticamente el follo de alimentocion de baterias?
A En ooso de follo de red. joonmuta auiomaticoments lo alimentacion

de baterias? 1D0%%
Existe conexitn remota o un centro de gestldn de servicios de mantenimiento segin A | e senaliz: 12 zon, clemenic o lazo ds la instalacien en Ja quess %
T 7 T ha producido la ALARMA?
anexo I punto 10del RD5132017: O SI O NO ‘;p m”: e
senaliz la zona o - enlaquese e . . .
A | reducidala AVERIA? au * Temperatura de los cojinetes al fnal de los 30 minutos de la prueba: e e
En Caso GiLl"I‘ﬂll\"O T/A i5e senalimn las avenas por linea o lazo abierto?
A | 82 setaltn las averis por coroctreutio en cadazona deln
insialacién?
Nombre delaempresa que realizodichagestion: . . . . ... ... ... ... .... 1A | ¢funclona correciomentela inds somara b pam
ALARMA y AVERIA?
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Seguridad contra incendios

Como son y COmMO Se usan las nuevas normas

Norma Espaficla
UNE 23580-1

Enrs 2000

Actas de mantenimiento de las instalaciones v equipos

de proteccion contra incendios

Parte 1: Generalidades

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN I3 Segwrided combro incendios, cuya secretaria
desempefia TECHIFUBGT

t}lcnifuegu

.[Jm Norma Espaiiola
et e vputae UNE 23580-2

Enero 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 2: Sistemas de deteccion y alarma de incendios

Norma Espanola

UNE 23580-3

Version correg

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 3: Abastecimiento de agua

Um Norma Espaiiola
UNE 23580-4

Febrero 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccién contra incendios

Parte 4: Red general: hidrantes y valvulas

IJM Norma Espaiola

ormatimciompatia UNE 23580-5

Febrero 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas

'[Jm Norma Espaiola

UNE 23580-6

Marzo 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccién contra incendios

Parte 6: Sistemas de rociadores

.[Jm Norma Espafiola

UNE 23580-9

Enero 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 9: Extintores

'[]m Norma Espaiiola

UNE 23580-10

Enero 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 10: Sistemas de columna seca

.[]m Norma Espaiiola

UNE 23580-11

Septiembre 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 11: Sistemas de agua nebulizada

.[Jm Norma Espaiiola

UNE 23580-14

Marzo 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 14: Sistemas de control de temperatura y
evacuacion de humos

Norma Espaiola

UNE 23580-15

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccién contra incendios

Parte 15: Sefalizacion
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Como son y COMO Se usan las nuevas normas

-3 - UNE 23580-1:2022

Indice

1 Objeto v campo de aplicacion. s mmnm s e ———————————
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Anexo B (Informative]) Serie de Normas UNE 23580 a e mmsmmem s raas 1 1
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UNE 23580-15

NormalizacknEspafiola

Noviembre 2022

Seguridad contra incendios

Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de proteccion contra incendios

Parte 15: Senalizacion

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 23 Seguridad contra incendios, cuya secretaria t».‘cnifue o
desempefia TECNIFUEGO. h g

técnifuego ‘cepreven


https://tecnifuegoaespi.sharepoint.com/Documentos%20compartidos/ACTIVIDADES/DIAS%20DEL%20FUEGO/2022/MADRID/UNE%2023580%20FH/UNE_23580-15=2022.pdf

62 EDICION
DIA DEL FUEGO DE MADRID
29 de noviembre de 2022

MUCHAS GRACIAS

Francisco Herranz
fherranz@tecnifuego.org

técnifue go {cepreve"



